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area total do campus  921.500m?2

o edificios no campus 42



Projectos de eficiéncia energetica

Areas de intervencao

Painéis Fotovoltaicos
Painéis Térmicos

AVAC Existentes:
Reabilitacao e Modernizacéo

AVAC Novos:
Requalificac&o de Edificios

Correccéao de Factores
de Poténcia em PT’s

Desactivacao Automatica de
Equipamentos

lluminac&o Exterior
Cartdo Unico
Telecontagens
lluminacéo Interior
Captacdo de Agua

Reforco de Coberturas



Locais de intervencao

eficiéncia energetica

Foi considerada a totalidade dos edificios do "universo” Universidade de Aveiro,
abrangendo a totalidade das valéncias:

* Ensino

* Investigacao

* Servico social

* Actividades de estudo, culturais e desportivas
* Apoio ao funcionamento

{ '“ﬁ’_‘ =1 CLTEE

Loy | "; r’i_-'_'::-l_ At




Projectos de eficiéncia energetica

lluminacao Exterior
Substituicdo dos equipamentos existentes por ofertas tecnoldgicas
mais eficientes (luminarias, lampadas de baixo consumo, etc.).

lluminacg&o Interior
Abordagem analoga a anterior para 0s equipamentos gque se
encontram em zonas publicas e/ou de servico.

Correccao dos Factores de Poténciaem PT's

Actuacao sobre os “Postos de Transformacao” (PT’s) existentes,
com funcoes fulcrais no funcionamento / distribuic&o / controlo da
rede eléctrica geral da U.A., a fim de reduzir as poténcias
reactivas, provocadas por alguns equipamentos internos, que
sao injectadas na rede do fornecedor de energia eléctrica.



http://www.multipacto.pt/fotos/pt1g.jpg

Projectos de eficiéncia energetica

Desactivacao Automatica de Equipamentos em Periodos Mortos
Implementacdo de mecanismos que permitam a desactivacao dos equipamentos
(ex: iluminacéao e climatizacao) que nao estao a realizar trabalho util (ex: periodos
nocturnos ou fins-de-semana).

Cartdo Unico

Implementacéo de um “Cartdo Unico”, assente na utilizacéo
de um elemento unico de identificacéo do seu portador
perante varios sistemas (acesso a edificios, marcacao de
"ponto", limitacdo de acesso a espacos criticos (interiores),
acesso / utilizacao de elevadores e acesso a parques de
estacionamento, sistemas informaticos).

Captacdo de Aguas Internas para Redes de Rega e Bocas
de Incéndio

Captacédo de agua intra-muros, recorrendo a uma lagoa que
congrega as aguas residuais que circulam ao nivel do subsolo,
com o objectivo de a utilizar nos sistemas de rega e nas “bocas
de incéndio” (hidrantes).




Projectos de eficiéncia energetica

Consumos Energéticos: Telecontagem, Imputacéao de Custos e
Monitorizacao de Qualidade

Disponibilizacao de sistemas de telecontagem para um acréscimo no
controlo dos consumos energéticos e o supervisionamento directo da
sua instalacao (determina 0s consumos sectoriais, avalia e alerta para a
existéncia de anomalias - fugas, deficiéncias nos fornecimentos).

AVAC: Adaptacao de Sistemas Centrais Existentes
Modernizacao dos sistemas de gestao destes equipamentos,
permitindo uma gestao centralizada mais racional.




Projectos de eficiéncia energetica

Micro-Producao de Energia
Instalacdo de painéis energéticos para producao eléctrica ou aquecimento de aguas
na generalidade dos edificios da UA que possuem areas de cobertura na ordem dos
2.000 m? (média) totalmente (ou quase) desimpedidas, com boas condicdes de

acesso e de intervencéo. )

AVAC: Requalificac&o de Edificios sem Sistemas Centrais
Substituicdo dos equipamentos eléctricos individuais (ou sectoriais) por &
equipamentos centrais com capacidade de aquecimento e 14
arrefecimento.




eficiéncia energética

A UA pretende efectuar auditorias energéeticas em todos os edificios, no decurso de

2010, para identificar e perspectivar novos desenvolvimentos em funcao de
disponibilidades orcamentais.

O ROI (Return of Investment) perspectiva uma reducao de consumos energeticos
de 35 a 40%.
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eficiéncia energética

As estratégias de
ventilacdo de um edificio
determinam o equilibrio
entre 0 consumo
energeético e a qualidade
do ar interior.

) VENTILAGAO NATURAL
Diluicdao do Ar Interior: Poluicdo Interior
QA Transporte de Poluentes: Polui¢do Exterior
Conforto - Temperatura Aquecimento
. Arrefecimento

Térmico  : Humidade

Consumo de Energia

Aquecimento do Ar
Sistemas de Climatizacdo
Equipamentos Eléctricos

lluminagao



Eficiéncia Energética vs. Qualidade do Ar Interior (QAI)

Tese de Mestrado em Sistemas Energéticos Sustentaveis:

Campanha experimental para aplicacdo do RCESE e do RCCTE a salas do Departamento de
Ambiente e Ordenamento (DAO);

Definicdo de estratégias de modo a assegurar valores adequados de QAIl e do consumo de
energia em condicOes de ventilagao natural no DAO.
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Principais conclusGes da campanha experimental:

eficiéncia energética

* A ventilagcdo nos espacos estudados € insuficiente.

* Nas salas estudadas, principalmente no periodo de ocupacéo, a QAI nédo é adequada e os
parametros de conforto térmico ndo sdo cumpridos.

A ocupacdao do edificio é a principal fonte poluente interior.

Optimizag¢do do binémio Energia e QAI |I~ Edificio mais Sustentavel

Uma boa estratégia de ventilacdo natural deve permitir
uma QAI aceitavel com o minimo consumo de energia

Implementacao de medidas imediatas:
- abertura das janelas nos intervalos de funcionamento das aulas

- abertura de postigos durante o funcionamento das aulas



Gestao de RSU no Campus

Projecto em Engenharia do Ambiente (2007):
Elaboracao de um sistema de Gestao de RSU no Campus da Universidade de

Aveiro

Foi realizada a caracterizacao qualitativa e quantitativa da producéo de residuos, e
da sua gestdo no Campus da UA:

Producao total (identificada): 17 ton/semana
Residuos indiferenciados equiparados a RSU

a) Representam 89% do total produzido

b) S&o produzidos na sua maioria nas cantinas e nos bares
Recolha selectiva (componentes mais significativas)

a) Papel e cartao: 1000 kg/semana
b) Plastico + metal: 312 kg/semana
c) Vidro: 496 kg/semana



Gestao de RSU no Campus

Observou-se na maioria das Unidades Organicas e no Campus:
Escassez de dispositivos de recolha selectiva (3 ecopontos);
Excesso de dispositivos de recolha indiferenciada (37 contentores);
Colocacéo incorrecta dos residuos nos dispositivos de recolha selectiva,

Falta de formacao dos funcionarios relativamente ao destino adequado a
dar a algumas tipologias de residuos solidos;

Encaminhamento dos residuos é realizado por empresas nao certificadas.

—» | Implementacao de novas medidas de
gestao dos residuos solidos no Campus




Gestao de RSU no Campus

Objectivos estratégicos para o aumento da recolha selectiva de residuos
solidos:

Sensibilizacdo da comunidade universitaria para a recolha selectiva

de residuos solidos;

Aumento do numero de dispositivos de recolha selectiva (9
ecopontos) e a sua melhor distribuicdo no Campus;

Definicdo adequada do tipo e localizac&o dos dispositivos de recolha
selectiva e indiferenciada;

Definicdo de frequéncias adequadas de recolha dos ecopontos por
parte da empresa gestora de residuos;

Implementacdo de uma unidade centralizada de gestdao de residuos
no Campus;

Monitorizacdo das medidas implementadas.



eficiéncia energética

Transporte eléctrico
Na distribuicdo de correio no campus

Vias ciclaveis

Buying green!
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Compras publicas ecologicas

Utilizacdo do manual ecoldgico de contratacédo publica para aquisicao de
produtos "amigos do ambiente"




Ensino e Investigacao

Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Mestrado em Engenharia do ambiente

Mestrado em Sistemas Energéticos Sustentaveis

Mestrado Europeu em Estudos Ambientais (ERASMUS MUNDUYS)
Doutoramento em Ciéncias e Engenharia do Ambiente

(desenvolvimento e integracao de boas praticas ambientais):
- Gestao Ambiental
- Sistemas de Gestao Ambiental
- Gestao e Tratamento de Residuos
- Gestao Integrada de Recursos Hidricos
- Gestao da Qualidade do Ar
- Gestao de Energia

Algumas destas unidades curriculares fazem parte dos curricula de
Mestrado em Engenharia e Gestao Industrial
Mestrado em Engenharia Quimica
Mestrado em Engenharia Fisica



eficiéncia energética
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Elevator charge 1€

E urgente implementar praticas sustentaveis no local de trabalho!...



